
1/2 

 

Ata nº 03/2024- Comissão Técnica/DAT/CBMMA, de 03 de fevereiro de 2024. 

 

1. TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTO 

 
ATA DE REUNIÃO 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas, os membros da Comissão 
Técnica (CT) da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), 
reuniram-se na sala de projetos desta diretoria para tratar e deliberar acerca dos temas atinentes a atividades 
técnicas da Corporação a seguir expostos. A reunião faz parte do calendário de reuniões, pré-estabelecido na 
primeira reunião dos membros da Comissão Técnica conforme ata nº. 01/2023 de 08/05/2023 publicada no DOE-MA 
nº. 087 de 11.05.2023, e agendada por meio de convocatória enviada com a devida antecedência por mensagem no 
aplicativo WhatsApp pelo Sr. Presidente da CT. A reunião foi presidida pelo Tenente Coronel QOCBM THIAGO 
Paiva Siqueira, PRESIDENTE DA COMISSÃO e DIRETOR DA DAT, sendo que eu, 1° TEN QOCBM Léo 
ANDERSON Diniz Pereira, atuei como secretário da presente Comissão e fui o responsável pela lavratura da 
presente ata. Na reunião, os presentes discutiram e deliberaram sobre as seguintes pautas: A PRIMEIRA PAUTA- 
trata-se da apreciação do FAT nº 12/2024 apresentado pelo Condomínio Edifício Legacy ao departamento de 
vistorias da DAT. RELATÓRIO – a Comissão Técnica recebeu do chefe do departamento de vistorias, MAJ QOCBM 
NADSON, a demanda do FAT solicitado pela empresa SPE CONDOMÍNIO PENÍNSULA III LTDA, de nome fantasia 
Condomínio Edifício Legacy, CNPJ 43.557.731-0001-45, na qual solicitava revisão de exigência do item 02 do 
despacho do CAP 14468/2023 para permanência da área de resgate na antecâmara para escada à prova de 
fumaça. VOTO- Com base na solicitação do FAT, contextualizando com o despacho do processo analisado, a 
Comissão Técnica INDEFERIU o pedido, pois a área para resgate apresentada na NT 11/CBMMA, embora na 
antecâmara, assegura acesso direto ao elevador de emergência (fig. 16), já a figura 07 apresentada na solicitação, 
não se aplica ao caso, por ser escada protegida. SEGUNDA PAUTA- A CT deliberou para a definição do 
posicionamento dos dutos de ventilação para escada enclausurada à prova de fumaça, alterando a configuração da 
figura 17 da NT 11/CBMMA, de forma que a posição do duto de saída fique mais próximo da porta. A TERCEIRA 
PAUTA- A CT apresentou as diretrizes para regularização e fiscalização de elementos envolvendo Trio Elétrico e 
veículos de apoio para sonorização e estruturas provisórias (camarotes, palcos e afins), passando a valer a todas as 
unidades do CBMMA com serviço de atividades técnicas. E como nada mais havia a tratar, deu o senhor Presidente 
da Comissão Técnica da DAT por encerrada a presente reunião, então eu, 1° TEN QOCBM Léo ANDERSON Diniz 
Pereira – Secretário da CT, lavrei a presente ata, que depois de aprovada vai assinada por todos os membros 
presentes. 

 

Diretoria de Atividades Técnicas do CBMMA em São Luís- MA, 03 de fevereiro de 2024. 

 

V      I      S      T     O: 

 

EM: ______/_______/2024 

 

_____________________ 

SECRETÁRIO DA CT-

DAT/CBMMA 

 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

P  U  B  L  I  Q  U  E  –  S E : 

 

EM: ________/_______/2024 

 

________________________ 

PRESIDENTE DA CT-

DAT/CBMMA 
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Thiago Paiva Siqueira – Ten Cel QOCBM 
Matrícula nº. 419122-0 

Presidente da Comissão 
 
 
 
 
 
 
 

Wadson Mayckel Carvalho- Maj QOCBM 
Matrícula nº. 419207-02  

Vice Presidente 
 
 
 
 
 
 

Wellington Nadson Furtado Durans- Maj QOCBM 
Matrícula nº. 419276-00 

Membro efetivo 
 
 
 
 
 
 

Calmir Cunha Ladeira Júnior- 1º Ten QOCBM 
Matrícula nº. 817000-0 

Membro efetivo 
 
 
 
 

 
 

Léo ANDERSON Diniz Pereira - 1º Ten QOCBM 
Matrícula nº. 823487-00 

Secretário 
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